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Акт.

Комиссия в составе:
1) Нач. котельной: Садовниченко Н.Ф. _______________________________________
2) Зам. нач. котельной: Чабан К.Н.____________________________________________
3) Главный инженер: Литвиненко А. Н.________________________________________

[bookmark: _GoBack]составили настоящий акт о том, что в связи с началом отопительного сезона и среднесуточной температурой на 21.09.2015 равной менее 8 гр С необходимо провести режимную наладку водогрейных и паровых котлов ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»:

1) ДЕ-25 -2шт. Рег.№ 4603, 4604 
2) КВГМ-23 – 2шт. Рег. №  4705, 4706

Наладка котлов осуществляется с целью проверки и установки норм работы котла, определения качества котловой воды, изучения качества пара и воды в разных режимах работы котла, составления режима продувок и разработки режимной карты котла. Эта наладка применяется для определения максимальной допустимой эксплуатационной производственной мощности, подбора оптимальных параметров режима эксплуатации оборудования во избежания в дальнейшем аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования. 
