Приложение №1
К договору подряда №ЭСЧ-56/17 от 03.10.2017г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
По  модернизации силового трансформатора

1. Наименование предприятия.
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» г. Новосибирск ул. Ползунова 15

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.
Силовой трансформатор с диспетчерским наименованием  3Т-40,   
находящийся на ПС 110/6 кВ «Чкаловская» .
Тип тр-ра ТРДН-40000/110/6/6 .
Схема и группа соединений Yн/Д-Д-11-11.
Заводской № 11437 .
Завод-изготовитель: Тольяттинский трансформатор.
Год выпуска: 1984 год. 

3. Цель проведения работ.
[bookmark: _GoBack]Продление срока эксплуатации трансформатора, улучшение технических характеристик, устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации. 

4. Содержание Работ.
	№ п.п.
	№ позиции
	Наименование работ
	Ед. изм.
	кол-во
	Группа сложности

	1
	0101100302
	Ремонт трансформатора без смены обмоток
	шт.
	1
	II

	2
	0106020301
	Ремонт вводов до 35 кВ
	шт.
	3
	I

	3
	0106130302
	Ремонт термосифонного фильтра
	шт.
	2
	II

	4
	0106160302
	Ремонт радиаторов
	шт.
	6
	II

	5
	0106140402
	Ремонт расширительного бака
	шт.
	1
	II

	6
	0106091401
	Ремонт избирателя РПН типа РС-4
	шт.
	1
	I

	7
	0106101401
	Ремонт переключателя РПН типа РС-4
	шт.
	1
	I

	8
	01062002
	Расшиновка и ошиновка трансформатора
	шт.
	1
	

	9
	0106180301
	Ремонт выхлопной трубы
	шт.
	1
	I

	10
	0106050202
	Ремонт вентиляторов
	шт
	
	II

	
	01062101
	Ремонт тележки и катков трансформатора
	шт.
	1
	

	10
	0106220901
	Ремонт бака
	шт.
	1
	I

	11
	0107020801
	Подсушка трансформатора
	шт.
	1
	I

	12
	01070903
	Сушка силикагеля (новый)
	100кг.
	2
	

	13
	01080601
	Сушка и очистка трансформаторного масла
	т.
	26,7
	

	14
	01080401
	Заливка масла в трансформатор с дегазацией
	т.
	26,7
	

	15
	0109010303
	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
	шт.
	1
	III

	16
	0109010603
	Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
	шт.
	1
	III

	17
	0109010703
	Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
	шт.
	1
	III

	18
	0109010803
	Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
	шт.
	1
	III

	19
	0109010903
	Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
	шт.
	1
	III

	20
	
	Проверка  РЗА в объеме восстановления
	шт.
	1
	

	21
	
	Пусконаладочные работы РПН
	шт.
	1
	

	22
	
	Пусконаладочные работы трансформатора
	шт.
	1
	

	23
	
	Перемещение  трансформатора
массой 79 т:
- перекатка до разворота;
- разворот;
- перекатка до места проведения ремонта.
	операц.
	2
	



5. [bookmark: _Toc241901041]Требования к проведению работ.
5.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
5.2. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Подрядчика.
Работы должны выполняться согласно действующих СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей), ПУЭ, ПТЭ РД 34-20-501-35, ПОТ ЭЭ приказ Минтруда и соцзащиты России от 24 июля 2013 г. № 328н, ППБ РД-153.34.0-03.301-00, правил внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства.
5.3. Подрядчик самостоятельно поставляет на Объекты необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику и инструмент, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
5.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
- Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (с содержанием конкретных мероприятий  по защите работающих, акт-допуск к производству работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).
-   Письмо с указанием сведений по выполняемым работам, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников.
5.5. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения  с отходами, в том числе:
а)	самостоятельно осуществлять расчёт, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;
б)	соблюдать требования природоохранного законодательства, действующие санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила;
в)	самостоятельно от своего имени и за свой счёт осуществлять все операции                       с отходами производства и потребления, связанные с их обращением (сбор, временное размещение, передача специализированным организациям на утилизацию или захоронение и пр.) в соответствии со статьей 4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные нарушения.
5.6. Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику, Подрядчик сдает по акту Заказчику. Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и оборудование, принадлежащие Подрядчику, утилизирует самостоятельно Подрядчик.
5.7. Подрядчик составляет проекты производства работ для выполнения работ на Объектах с применением автокранов и гидроподъемников, программы производства работ для выполнения работ, не предусмотренных технологическими картами, и согласовывает их с Заказчиком.
5.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
5.9. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.10. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной  безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время выполнения работ на объектах Заказчика.
6. [bookmark: _Toc241901043]Требования по обеспечению материально-техническими ресурсами.
6.1. Все материально-технические ресурсы (далее МТР), необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком и доставляются на объект самостоятельно.
6.2.  Приобретаемые МТР должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенных МТР, должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов работ.

7. [bookmark: bookmark7]Документация, предъявляемая Заказчику.
7.1.  Копия действующей лицензии на право производства  данного вида работ;
      7.2.  Сведения о наличии квалифицированного персонала:
- ИТР не менее 2х человек. Образование не ниже среднетехнического, имеющие опыт в организации проведения работ по ремонту ПС 35-110 кВ (силовых трансформаторов 110 кВ) не менее 3 лет, группа по электробезопасности не ниже 5;
- Ремонтный персонал не менее 4х человек. Образование не ниже средне специального, прошедших обучение на тему: ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. Разряд не ниже 3, группа по электробезопасности не ниже 4 для производителя работ и не ниже 3 для члена бригады.
       7.3. Сведения о материально-технической базе (перечень спецтехники, оборудования, приборов, инструмента и т.п.):
- Наличие автотранспорта для перевозки ремонтной бригады и оборудования не менее 2х единиц.
-  Наличие автокрана грузоподъемностью до 40 тн.
-  Наличие следующего оборудования: циолитовой установки, вакуумного насоса, электрической сборки 0,4 кВ, насоса НШ, емкостей для слива масла объемом не менее 30 тн.
-  Наличие приборов: Микроомметра, цифрового осциллографа.
      7.4. Сведения об опыте  выполнения аналогичных работ за последний год;
      7.5.  Отзывы заказчиков о выполнении аналогичных работ с указанием телефона и Ф.И.О. руководителя;
     7.6. Календарный план-график выполнения работ;
      7.7. Локальные сметы на выполняемые объемы работ с учетом всех затрат (материалы, оборудование, транспортные, командировочные и все прочие расходы);
      7.8. Сертификаты качества на МТР.
         7.9. Акты дефектации оборудования.
         7.10. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
         7.11. Акты и протоколы испытаний оборудования.
         7.12. Акты выполненных   работ, установленной формы.
         7.13. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
         7.14. ППР, разработанный для выполнения работ.
         7.15. Табели учёта рабочего времени.

8. Гарантия Подрядчика работ.
       Подрядчик должен гарантировать:
8.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
8.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
8.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
8.4. Подрядчик  несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
8.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.
8.6. Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы трансформатора:
· Номинальная мощность, 40000 кВА 
· Номинальное напряжение, 115/6.3кВ 
· Потери ХХ – отклонение не более 30% от заводских значений 
· Сопротивление  КЗ Zк – отклонение не более 3% от исходных. 
Данные показатели должны соответствовать паспортным и базовым данным с отклонением не более указанных в РД 34.45-51.300-00 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

[bookmark: bookmark4]ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»                           ООО «СибстройЭлектромонтаж»



Директор 	А.Н. Сумин	Директор _______________И.А. Мельников	

