
Сводная таблица замеров активной и реактивной мощности по ГПП кЧкаловская>r

за контDольные часы 16.0б.2021г.

Часы (время

московское)

2т
SHoM = 20 МВА

зт
SHoM:40 МВА Сумма по ПС

положение
анцапф

тоансбооматопов
Р. МВт о. МВАр I,A Р, МВт Q, МВАр I,A Р, МВт Q, МВАр 2т зт

1 3,0 1,8 330 4,6 3,4 550 7,6 5,2 б 9

2 2) 1,8 з40 5.0 3,5 570 8,2 5,3 6 9

з з,7 1,9 370 5,1 J,J 610 8,8 5.1 6 9

4 4,8 2,0 420 5,6 3.8 бl0 10,4 5,8 б 9

5 6,1 )1 600 7,4 5,0 680 13,5 7,7 6 10

6 6,5 3.0 680 7,6 5,4 905 14,0 8,3 7 11

7 6,6 3,1 700 7.8 5,7 930 |4,4 8.8 8 12

8 6.6 3,0 710 7,4 5,1 940 14.0 8.1 8 12

9 6,6 3.0 700 7,7 5,5 830 14,3 8,5 8 |2
10 6.7 3.0 700 8,2 5,9 950 14,9 8,9 8 12

11 6,6 2,8 7l0 8.1 5.6 990 14,7 8,4 8 12

12 6,6 2,6 690 11 5.1 900 14,3 8,3 8 |2
1з 6.4 2,з 670 6,7 4,8 900 13.1 7.| 8 l2
14 6,з 2,4 бб0 6.1 4,7 800 12,3 7.0 8 12

l5 5"7 a,7 650 5,8 4,4 720 ||,4 7,| 8 12

lб 5.1 2.3 620 \) 3,8 650 10"3 б,1 8 11

l,| 5,0 2.| 540 4,9 3,6 580 9,8 5.7 7 10

18 4.8 2,| 520 4,6 3.1 580 9.5 5,7 1 10

19 4,8 2,| 520 4,6 э.l 500 9,3 5,8 7 10

20 4,2 2.1 480 4.4 з.7 570 8,7 э./ 7 10

2l з,7 2,0 450 4.4 3,6 560 8,1 5.о 7 10

22 з.4 1.9 з,70 4,5 3,5 450 7,8 5r5 7 10
,1 ) 1,9 330 4.4 3.5 460 7.5 5,5 7 10

0 3,1 1,9 зз0 4.4 3,6 450 7,5 5,5 7 10

Положение анцапф трансформаторов:

Замеры проводил

Т-2-6 полоrкение; 117055t8x1,5 7о

Т-Ь7 положение; l15370t8x1,5 %

Т-2-8 полоllсение; 113685*8х115 7о

Т-3-9 положение; 117040*9x1,18 О/о

Т-3-10 положение; 1l5000t9x1,78 %
Т_3-11 полоя(ение; 112950t9x1,78 %
Т_3-12 полоr(ение; 110910t9x1,78 %

инжонер К.К. Кузьмин



Сводная таблица замеров активной и реактивной мощности по ГПП кЧка.ltовская>

за контDольные часы 1б.06.2021г.

Часы (время
московское)

2т
SHoM:20 МВА

зт
SHoM = 40 МВА

Сумма по ПС
положение

анцапф
TnaHctbonMaToooB

Р, МВт о. МВАр I,A Р, МВт Q. МВАр I,A Р, МВт Q, МВАр 2"г зт
1 3,0 1,8 330 4,6 3,4 550 7.6 5,2 6 9

7 б.б 3,1 700 7,8 э./ 930 l4.4 8,8 8 12

10 6.7 3,0 700 8.2 5,9 950 14,9 8,9 8 |z
18 4.8 2,| 520 4,6 3.7 580 9.5 5,7 1 10

Положение анцапф трансформаторов:

Замеры проводил

Т-2-б полоrкение; 117055t8x1,5 Уо

Т-2-7 пололсение; 115370t8х1,5 7о

Т-2-8 полопсение; 113685*8х115 %о

Т-}-9 полопсение; 1 17040*9x1,1 8 О/о

Т-}10 полоrкение; l15000t9x1,78 %
Т-3-11 полоr(ение; 112950*9х1,78 %
Т-3-12 полопсение; 110910*9х1,78 %

К.К, Кузьмин



нагрузка присоединений б кв по Гпп <чкаловскаfl)
16.0б.2021 г.

Часы (время

московское)
Фидер Ns 5 Фидер Jф 11

Р, кВт Q, кВАр I.A Р. кВт Q, кВАр I.A
1 0 0 0 4l9 l37 ээ

2 0 0 0 474 |34 55

J 0 0 0 582 |з7 50

4 0 0 0 б60 tз7 50

5 0 0 0 688 14l 50

6 0 0 0 72| 150 50

7 0 0 0 732 155 50

8 0 0 0 744 |62 50

9 0 0 0
,789 169 50

10 0 0 0 787 l72 50

l1 0 0 0 802 |74 50

|2 0 0 0 8l7 l81 50

13 0 0 0 810 l78 50

|4 0 0 0 830 192 55

15 0 0 0 835 |9з 60

16 0 0 0 853 187 б0

17 0 0 0 883 183 60

18 0 0 0 88б 184 60

19 0 0 0 881 1,77 55

20 0 0 0 759 179 60

21 0 0 0 599 166 60

22 0 0 0 492 155 60

2з 0 0 0 442 l53 55

24 0 0 0 420 |52 55

Замеры проводил инженер К.К. Кузьмин



Нагрузка присоединений б кВ по ГПП кЧкаловскаяD
1б.0б.2021 г.

Часы (время

московское)
Фидер М 5 Фидер J\& l1

Р. кВт о, кВАр I"A Р, кВт о. кВАп I.A
1 0 0 0 4l9 l37 55

7 0 0 0 732 l55 50

10 0 0 0 787 l72 50

18 0 0 0 886 184 60

Замеры проводил инженер К.К. Кузьмин



Нагрузка присоединоний б кВ по ГПП <Чкаловская>)

1б.06.2021 г.

Часы (время
московское)

Фидер j\b 20 Фидер Nч 37

Р. кВт Q, кВАр I.A Р. кВт о. кВАр I,A
1 0 0 0 364 287 45

2 0 0 0 364 287 45

J 0 0 0 365 288 45

4 0 0 0 з7| 287 45

5 0 0 0 з76 284 45

6 0 0 0 377 282 45

7 0 0 0 376 283 45

8 0 0 0 369 282 45

9 0 0 0 369 28з 45

10 0 0 0 зб9 285 45

11 0 0 0 369 282 45

|2 0 0 0 369 282 45

13 0 0 0 369 285 45

|4 0 0 0 з64 283 45

15 0 0 0 364 288 45

16 0 0 0 з69 290 45

17 0 0 0 з74 292 45

18 0 0 0 37t 288 45

19 0 0 0 з67 288 45

20 0 0 0 з69 29| 45

2| 0 0 0 з66 29з 45

22 0 0 0 з5,| 291' 45

2з 0 0 0 з54 287 45

0 0 0 0 з54 287 45

Замеры проводил ицженер К.К. Кузьмин



Нагрузка присоединений б кВ по ГПП <ЧкаловскаD)
1б.0б.2021 г.

Часы (время

московское)
Фидер Nэ 20 Фидер JФ 37

Р. кВт о. кВАр I,A Р, кЕ}т Q, кВАр I.A
1 0 0 0 зб4 287 45

7 0 0 0 376 283 45

10 0 0 0 369 285 45

18 0 0 0 37| 288 45

Замеры проводил инженер К.К. Кузьмин



Нагрузка присоединений б кВ по ГПП <Чкаловская>)

1б.0б.2021 г.

Часы (время

московское)
Фидер J\Ъ 51

Р, кВт Q, кВАр I.A
1 696 286 80
2 676 277 80

J 736 272 80

4 792 272 90

5 879 320 90

6 894 344 100

1 910 35б 100

8 930 з59 100

9 927 323 100

10 932 зб8 100

1l 95з 377 l00
|2 966 з77 100

13 959 з42 l00
|4 994 382 l00
15 1005 380 l00
16 10l8 382 110

|7 976 329 |20
18 97l 32l 110

l9 987 зз4 110

20 916 334 l00
21 838 з25 100

22 787 313 100

23 74з 305 l00
0

,lз4 306 t00

Замеры проводил инженер К.К Кузьмин



Нагрузка присоединений б кВ по ГПП <Чкаловская>)

1б.0б.2021г.

Часы (время

московское)
Фидер J\Ъ 51

Р, кВт Q, кВАр I"A
1 696 286 80

7 910 35б 100

10 932 зб8 110

18 97| 32| 110

замеры проводил инженер К.К. Кузьмин Ж^^



Нагрузка присоединений б кВ по ГПП <Чкаловская>)

1б.06.2021 г.

Часы (время
московское)

Фидер J\b 49 Фидер J\b 32

Р, кВт о. кВАр I,A Р. кВт Q, кВАр I,A
1 253 158 10 738 443 80

2 297 156 10 787 4з7 80

J з66 I57 l0 96l 450 90

4 403 160 20 ||27 477 110

5 422 |67 20 l334 535 130

6 44з L77 25 1460 586 150

7 466 182 40 156б 634 1б0

8 466 187 40 1 609 бз5 160

9 480 19l 40 16l4 643 160

10 4б8 189 40 1бзб б45 160

11 448 190 50 т623 654 1б0

l2 453 |92 30 |6з7 664 160

tз 462 l92 40 1620 642 160

|4 491 203 40 1 630 654 160

15 524 207 50 1 бз0 бз2 160

16 541 208 50 |607 609 l70
|7 536 203 50 1506 561 170

18 519 |94 60 |457 548 1б0

19 488 l87 50 14l1 5з8 150

20 410 185 50 1 181 5lб 140

2l з45 180 50 979 505 l30
22 зOз |77 10 868 489 110

2з 279 |72 10 8l0 482 l10
0 265 L75 l0 786 482 100

Замеры проводил инженер К.К. Кузьмин



Нагрузка присоединений б кВ по ГПП <Чкаловскаfl)
1б.0б.2021г.

Часы (время

московское)
Фидер Nэ 49 Фидер Jф 32

Р, кВт о. кВАр I,A Р. кВт Q, кВАр I,A
1 253 158 10 738 443 80

7 466 182 40 15бб 634 160

10 4б8 189 40 1636 б45 1б0

18 519 |94 б0 l457 548 1б0



Часы (время
московское)

Фидер JФ 14

Р, кВт о. кВАр I,A
1 40 0 6

2 зб 0 6

J 32 0 6

4 50 0 7

5 61 0 8

6 90 4 l1
7 l22 11 12

8 l|2 7 |2
9 119 |4 1l
10 115 11 t4
11 |66 7 16

12 l33 |4 11

13 1l8 7 ll
14 101 4 11

l5 79 0 8

16 68 4 8

|7 65 0 7

18 58 0 7

19 58 0 6

20 50 0 6

2| 47 0 6

22 54 0 6

23 50 0 6

0 50 0 6

Замеры проводип

Нагрузка присоединений б кВ по ГПП <Чкаловская>

1б.0б.2021 г.

инженер К.К. Кузьмин



Наrрузка присоединений б кВ по ГПП <Чкаловская>)

1б.0б.2021 г.

Замеры проводил инженер К.К. Кузьмин

Часы (время

московское)
Фидер J\b 14

Р. кВт Q, кВАр I.A
1 40 0 6
,| |22 11 12

10 115 11 l4
18 58 0 7



Нагрузка присоединений, заведённых под АI[Р по ГПП <Чка.гlовскаJI>

1б.06.2021 г.

Часы (время
московское)

Яч. 11, 12,25,30,40,
49,51, 52,з5,з2

Яч,|7,31,48,50
Яч.8, 18, 19,22,27,
29,26,28,з6,39,47

АЧР всего
по ГПП

AIIP-1
48,8 Гц 0,2 сек

AIIP_2
49.0 Гц 10 сек

Ачр-1
47,5 Гц 0,2 сек

АIIр_2
48.9 Гц 30 сек

AIIP-l
47,5 Гц 0,2 сек

Ачр-2
48.8 Гц 35 сек

Р, МВт Р, МВт Р. МВт Р. МВт
1 3,0 1,0 |.4 514

2 з.l 1,0 1,6 5,6

J з,7 0,9 1.6 6,з

4 4,0 1,0 )) 11

5 4,1 1.1 3.6 9,4

6 4"9 |.2 3,8 9.9

7 5,2 |,2 3,8 10.2

8 5,2 |.2 3,5 9,8

9 5,3 1.1 з,6 10.0

10 5,4 |,2 3,7 10.3

1l 5.4 |.2 з,6 l0.2
12 5.4 |,2 з,5 10,1

13 5.2 1,0 J.J 9,5

|4 5.1 1,0 3"1 9,1

15 5.0 1,0 2,з 8,3

16 4,9 0.9 1,6 7.4

1,7 4,8 0.9 1,6 7.2

18 4.7 0,8 1,3 б,8

19 4"7 0,7 1.3 6;|
20 4,з 0,7 |.2 6,2

21 3.8 0,7 1.1 5.6

22 3.5 0,7 1.1 5,3

2з з,4 0,7 1.1 5,2

24 з,4 0,7 1,1 5.2

Замеры проводил К.К.Кузьмин



Нагрузка присоединений, заведённых под AIIР по ГПП <Чка.гlовская))

16.06.2021 г.

Часы (время
московское)

Яч. 11, |2,25,30,40,
49,5|,52,з5,з2 Яч.|7,31,48, 50

Яч. 8, 18, 19,22,27,
29,26,28,з6,з9,47

АЧР всего
по ГПП

Ачр_1
48,8 Гц 0,2 сек

Ачр-2
49.0 Гц 10 сек

АIр-l
47,5 Гц 0,2 сек

AIIP-2
48.9 Гlt 30 сек

AIIP-1
47,5 Гц 0,2 сек

AIIP_2
48.8 Гц 35 сек

Р. МВт Р, МВт Р, МВт Р. МВт
1 3,0 1.0 |,4 5,4

1 5,2 |,2 3,8 10,2

10 5,4 |,2 3,7 10,3

18 4.7 0.8 1,3 6,8

Замеры проводиJI К.К. Кузьмин
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Часы (время

московское)

ГПП <Чкаловская) Итого ГВо
Яч. 17" 18.19 Яч.2З,40 Яч. 14,35

1 очередь 2 очеDедь З очередь

Р, МВт Р, МВт Р, МВт Р. МВт
1 0,3 0,4 0,3 0,9

2 0.3 0,з 0.3 0,8

з 0,3 0.2 0,з 0,7

4 0,3 0,2 0,3 0,8

5 0.4 0,з 0,3 1,0

6 0,5 0,3 0.4 1,1

,| 0,5 0,3 0,5 1,3

8 0,5 0,3 0,4 |,2

9 0,4 0,3 0,4 1,1

10 0,5 0,3 0,4 |,2

l1 0,5 0,3 0,5 1,з

12 0,5 0,3 0,5 1,2

lз 0.4 0,3 0.4 1,1

14 0.4 0,3 0.4 1,1

l5 0,8 0,з 0,4 1,5

16 0.3 0,3 0,3 0.9

1,7 0,3 0,3 0,3 0,9

18 0,3 0,3 0,3 0,9

19 0,2 0,4 0,3 0,9

20 0,2 0,4 0,3 1,0

21 0,2 0,5 0,з 1.0

22 0"3 0,5 0.3 1.1

23 0,3 0,6 0,3 1,1

24 0,3 0,6 0,3 7,2

нагрузка присоединений, заведённых в График временного отключения потребления эл, мощности (гво)
l6.06.2021г.

Замеры проводил



Нагрузка присоединений, заведённьtх в График временного откпючения потребления эл. мощности (ГВО)
16.06.202lr.

Часы (время

московское)

ГПП кЧкаловская>) Итого ГВо
Яч. 17, l8,19 Яч.2З.40 Яч. 14,35

1 очередь 2 очеuедь 3 очередь
Р, МВт Р, МВт Р, МВт Р, МВт

1 0,3 0,4 0,3 0,9

1 0,5 0,3 0,5 1,3

10 0,5 0,3 0,4 |,2
18 0,3 0,3 0,3 0,9

Замеры проводил К.К. Кузьмин



Фактическое состояние нейтршей трансформаторов 1IOKB по ГПП <Чкаловская))

за коптрольные часы 1б.06.2021 г.

,Щиспетчерское наименование
,Щиспет. наименование

трансформатора

Фактическое
положение нейтрали

отклонения от

ноDмальной схемы

ГПП " Чкаловская"

1т заземлена В резерве

2т разземлено Отсутствуют

зт разземлено Отсутствуют

Старший диспетчер М.В.ýбинин


